
Sequencial: 

TÍTULO

P2

Eletrodo 

CU/CUSO4 (mv)
Multímetro Certificado

Eletrodo Certificado

001/21

2249/21 95
Incerta

Valores de referência ASTM C-876

Potencial de Corrosão Probabilidade %

Ponto:

Mais positivo que -200
Mais negativo que - 350
Entre -200 e -350

              INFORMAÇÕES 

Refeitório Sub 1 show room

5

Registro Fotográfico do Ensaio

Valor Encontrado -432 mv

Corrosão Estabelecida e Severa

Potencial de Corrosão da Armadura
Data:

1
25/11/2022

Local:

RL-INSP-ZBB-008.1

RELATÓRIO RL-INSP-ZBB-008.1
1

Cliente. CICAP FOLHA
1.1

Data: Data: Data:

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Assinaturas:

Armadura exposta.



Sequencial: 

TÍTULO

RL-INSP-ZBB-008.1

RELATÓRIO RL-INSP-ZBB-008.1
2

Cliente. CICAP FOLHA
1.1

Potencial de Corrosão da Armadura
Data:

1
25/11/2022

Ponto: Local:

P3 Refeitório Sub 1 show room

              INFORMAÇÕES 

Eletrodo Certificado Eletrodo Valores de referência ASTM C-876

001/21

CU/CUSO4 (mv)

Potencial de Corrosão Probabilidade %
Multímetro Certificado Mais positivo que -200 5

2249/21 Mais negativo que - 350 95
Entre -200 e -350 Incerta

Valor Encontrado -357 mv

Corrosão Estabelecida e Severa

Registro Fotográfico do Ensaio

Data: Data: Data:

Assinaturas:

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Armadura exposta.



Sequencial: 

TÍTULO

RL-INSP-ZBB-008.1

RELATÓRIO RL-INSP-ZBB-008.1
3

Cliente. CICAP FOLHA
1.1

Potencial de Corrosão da Armadura
Data:

1
25/11/2022

Ponto: Local:

P1 Refeitório Sub 1 show room

              INFORMAÇÕES 

Eletrodo Certificado Eletrodo Valores de referência ASTM C-876

001/21

CU/CUSO4 (mv)

Potencial de Corrosão Probabilidade %
Multímetro Certificado Mais positivo que -200 5

2249/21 Mais negativo que - 350 95
Entre -200 e -350 Incerta

Valor Encontrado -523 mv

Corrosão Estabelecida e Severa

Registro Fotográfico do Ensaio

Data: Data: Data:

Assinaturas:

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Armadura exposta.


