
Nº Relatório:001

DATA DE MISSÃO:21/12/2022

Alexandre B.Amorim Strobel

Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Comentários:

Vigas com acúmul de umidade em área central próximo ao pilar. Peças estruturais com umidade presente nas 

extremidades. Executar lixamento total para tratamento da peça.

Registro Termográfico

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Termografia
RL-INSP-ZBB-007

Cliente: CICAP Equipamento: P2L

Instrumento: Medidor 
termográfico 894018985

Certificado Calibração:00217507/21


