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Alexandre B.Amorim Strobel
Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

Comentários:
Setor da cobertura com padrão de umidade não uniforme.Grandes áreas com água retida abaixo do contrapiso. Registro realizado em 
semana de tempo firme.Reparos realizados sem eficiência técnica.

Registro Termográfico

Controle da Qualidade: Responsável Técnico: Cliente:

Termografia 
(COBERTURA SHOW ROOM.COMPLEMENTAR)

RL-INSP-ZBB-007

Cliente: CICAP Equipamento:COBERTURA SHOW ROOM

Instrumento: Medidor 
termográfico 894018985

Certificado Calibração:00217507/21


