
Sequencial: 

TÍTULO

Data: Data: Data:

Assinaturas:

Responsável da Obra: Cliente Outras assinaturas de interesse:
Alexandre B.Amorim Strobel

Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

não

Foi Verificada Instalação Elétrica? Operadores do Dia: Clebson da silva viana
x sim não Jailson sousa de almeida

não

Foi Verificado Condição das 
Ferramentas?

Foram Feitos os Registros 
Fotográficos

x sim não x sim

não

Foi Verificado EPI Foi Verificado Limpeza da Área 
Após os Serviços

x sim não x sim

Foi Verificado EPC
Foi Verificado Limpeza da Área 

Antes dos Serviços

x sim não x sim

              INFORMAÇÕES 

A:Foi verificado possíveis rachaduras na sala do sr celso, lado do fundo do refeitório. Recomenda-se abertura para verificação.

Registro Fotográfico

Check List de Obra Localização.

Relatório Semanal de Obra
Data:

1
10/02/2023

Atividades de recuperação.
Local:

Show Room

RDO-ZBB-001

RELATÓRIO RDO-ZBB-001
32

Cliente CICAP FOLHA
1.5

A

A



Sequencial: 

TÍTULO

Data: Data: Data:

Assinaturas:

Responsável da Obra: Cliente Outras assinaturas de interesse:
Alexandre B.Amorim Strobel

Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

não

Foi Verificada Instalação Elétrica? Operadores do Dia: Clebson da silva viana
x sim não Jailson sousa de almeida

não

Foi Verificado Condição das 
Ferramentas?

Foram Feitos os Registros 
Fotográficos

x sim não x sim

não

Foi Verificado EPI Foi Verificado Limpeza da Área 
Após os Serviços

x sim não x sim

Foi Verificado EPC
Foi Verificado Limpeza da Área 

Antes dos Serviços

x sim não x sim

              INFORMAÇÕES 

B: Foi efetivada durante todo o dia , visita técnica para ensaios de acompanhamento, verificação de eficácia, avanço nas 

inspeçôes do vestiário e verificação do avanço das atividades com orientação n local.

Registro Fotográfico

Check List de Obra Localização.

Relatório Semanal de Obra
Data:

1
10/02/2023

Atividades de recuperação.
Local:

Show Room

RDO-ZBB-001

RELATÓRIO RDO-ZBB-001
32

Cliente CICAP FOLHA
2.5

B



Sequencial: 

TÍTULO

Data: Data: Data:

Assinaturas:

Responsável da Obra: Cliente Outras assinaturas de interesse:
Alexandre B.Amorim Strobel

Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

não

Foi Verificada Instalação Elétrica? Operadores do Dia: Clebson da silva viana
x sim não Jailson sousa de almeida

não

Foi Verificado Condição das 
Ferramentas?

Foram Feitos os Registros 
Fotográficos

x sim não x sim

não

Foi Verificado EPI Foi Verificado Limpeza da Área 
Após os Serviços

x sim não x sim

Foi Verificado EPC
Foi Verificado Limpeza da Área 

Antes dos Serviços

x sim não x sim

              INFORMAÇÕES 

C: Foi verificado infiltração na viga lateral da escada com origem no piso do andar 1. A água penetra pelo rejunte do piso e 

infiltra na viga. A infiltração ocasiona alteração na cura do graute aplicado. Recomenda-se correção .

Registro Fotográfico

Check List de Obra Localização.

Relatório Semanal de Obra
Data:

1
10/02/2023

Atividades de recuperação.
Local:

Show Room

RDO-ZBB-001

RELATÓRIO RDO-ZBB-001
32

Cliente CICAP FOLHA
3.5

C



Sequencial: 

TÍTULO

Data: Data: Data:

Assinaturas:

Responsável da Obra: Cliente Outras assinaturas de interesse:
Alexandre B.Amorim Strobel

Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

não

Foi Verificada Instalação Elétrica? Operadores do Dia: Clebson da silva viana
x sim não Jailson sousa de almeida

não

Foi Verificado Condição das 
Ferramentas?

Foram Feitos os Registros 
Fotográficos

x sim não x sim

não

Foi Verificado EPI Foi Verificado Limpeza da Área 
Após os Serviços

x sim não x sim

Foi Verificado EPC
Foi Verificado Limpeza da Área 

Antes dos Serviços

x sim não x sim

              INFORMAÇÕES 

D: Foi verificado vazamento em tubulação sobre vigas do fundo do refeitório. Os vazamentos são constantes.  A manutenção 

de umidade na área pode ser fator de agravamento ou criação de patologias. A umidade sobre áreas já tratadas podem 

acarretar problemas no processo de cura . Recomenda-se correção.

Registro Fotográfico

Check List de Obra Localização.

Relatório Semanal de Obra
Data:

1
10/02/2023

Atividades de recuperação.
Local:

Show Room

RDO-ZBB-001

RELATÓRIO RDO-ZBB-001
32

Cliente CICAP FOLHA
4.5

D



Sequencial: 

TÍTULO

Data: Data: Data:

Assinaturas:

Responsável da Obra: Cliente Outras assinaturas de interesse:
Alexandre B.Amorim Strobel

Auditor Líder da Qualidade BVQI

Bureau Veritas Quality International)

não

Foi Verificada Instalação Elétrica? Operadores do Dia: Clebson da silva viana
x sim não Jailson sousa de almeida

não

Foi Verificado Condição das 
Ferramentas?

Foram Feitos os Registros 
Fotográficos

x sim não x sim

não

Foi Verificado EPI Foi Verificado Limpeza da Área 
Após os Serviços

x sim não x sim

Foi Verificado EPC
Foi Verificado Limpeza da Área 

Antes dos Serviços

x sim não x sim

              INFORMAÇÕES 

E: Foi verificado vazamento na cobertura de PVC da sala do Banco. F: Gotejamento sobre o piso do vazamento superior. 

Recomnda-se retirada da cobertura de PVC para avaliação da laje.

Registro Fotográfico

Check List de Obra Localização.

Relatório Semanal de Obra
Data:

1
10/02/2023

Atividades de recuperação.
Local:

Show Room

RDO-ZBB-001

RELATÓRIO RDO-ZBB-001
32

Cliente CICAP FOLHA
5.5

E

F


