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13-AMB.

14 - REVIST.

15-FABR. 01

1-GUAR

 FORMATO: A1 ESTENDIDO 1184x594

CLASSE

CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTOS DE PISO (IT Nº10:2016 / TABELA A.1):

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

MÉTODO
ISO 1182

NBR 8660 EM ISO 11925-2 (EXP.=15s) ASTM E 662

I

-
INCOMBUSTÍVEL - - -

II

A

FLUXO CRÍTICO > 8,0 kW/m² FS < 150 mm em 20 s Dm < 450COMBUSTÍVEL

III

IV

A
COMBUSTÍVEL

A
COMBUSTÍVEL

FLUXO CRÍTICO > 4,5 kW/m²

FLUXO CRÍTICO > 3,0 kW/m²

FS < 150 mm em 20 s

FS < 150 mm em 20 s

Dm < 450

Dm < 450

CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXCETO REVESTIMENTOS DE PISO (IT Nº10:2016 / TABELA A.2):

CLASSE MÉTODO
ISO 1182

NBR 9442 EM ISO 11925-2 (EXP.=15s) ASTM E 662

I

-
INCOMBUSTÍVEL - - -

II

A

lp < 25,00

Dm < 450COMBUSTÍVEL -

FINALIDADE DO MATERIAL

GRUPO/

DIVISÃO

 C, F, I-2, I-3, J-3,

J-4, L-1, M-2 e M-3

                   Piso

(Acabamento / Revestimento)

        Parede de divisória

(Acabamento / Revestimento)

            Teto e Forro

(Acabamento / Revestimento)

   Classe I, II-A, III-A ou IV-A    Classe I ou II-A    Classe I ou II-ACORTE AA-FAB.I

ESCALA: 1/250

1

CORTE BB-FAB. I

ESCALA: 1/250

2

CORTE BB-FAB.II

ESCALA: 1/250

5

CORTE AA-FAB.II

ESCALA: 1/250

9

CORTE AA

ESCALA: 1/250

3

CORTE BB - FAB.IV

ESCALA: 1/250

4

CORTE AA-FAB.III

ESCALA: 1/250

6

FACHADA-FAB.III

ESCALA: 1/250

7

CORTE AA-FAB.V

ESCALA: 1/250

8

CORTE BB-FAB.III

ESCALA: 1/250

10

FACHADA-FAB. I

ESCALA: 1/250
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