Inspegdes e Laudos Técnicos

Termografia
(COBERTURA SHOW ROOM.COMPLEMENTAR)

RL-INSP-ZBB-007

Cliente: CICAP

Equipamento:COBERTURA SHOW ROOM

N° Relatdrio:001

termografico 894018985

I : Medi
nstrumento: Medidor Certificado Calibracdo:00217507/21

DATA DE MISSA0:13/07/2023

Comentarios:

Setor da cobertura com padrdo de umidade ndo uniforme.Grandes areas com agua retida abaixo do contrapiso.
realizado em semana de tempo firme.

Registro

Registro Termografico

Measurements
Bxl '

hiax 46,9 *C
Avg 44 4 *C
fin 35,7 °C

Controle da Qualidade,

Responséavel Técnico:

Cliente:

Alexandre B.Amorim ftrdke
Auditor Lider da Qualidad

Bureau Veritas Quality Intern nal)

Mo 500 Mo,




